Průběhy na vývodu vn při různých způsobech regulace napětí
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Princip regulace napětí v DS změnou odboček na trafech 110 kV/vn a vn/nn
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(odběratelé ve vyšrafované části sítě mají napětí mimo pásmo povolených odchylek)





Regulační odchylky na T1 a T2





Průběh napětí po regulaci na T1 a T2








